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Vorwort

Sie haben einen Kaminofen modernster Heiztechnik mit grolem Bedienungskomfort und
hoher Brennstoffausnutzung erworben. Neben der stimmungsvollen Atmosphare eines
Kaminfeuers gestatten unsere Ofen den Einsatz als hochwertige Raumheizer.

Die Informationen in diesem Handbuch sind allgemeiner Natur. Nationale und europdaische
Normen, ortliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind
einzuhalten.

Ordnungsgemalle Aufstellung sowie richtige Handhabung und Pflege sind fir einen
storungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer unerlasslich. Beachten Sie deshalb alle
Hinweise in dieser Anleitung. Wir sind Uberzeugt, dass lhnen dieser Kaminofen dann viel
Freude bereiten wird.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, beachten Sie alle Hinweise und
bewahren Sie diese gut auf.

Begriffserlauterung/ Bildbeschreibung:

I:OI"O / Rauchrohrstutzen

Feuerraumtir
—_————————
_______ = /

[ Turgriff seitlich rechts

——————— Luftregulierhebel T

_______ —

FulRplatte

L

Verbrennungsluftanschluss

hinten (optional nach unten méglich)

Der Kaminofen darf nur mit geschlossener Feuerraumtir betrieben werden!!

ACHTUNG: DIE GLASSCHEIBEN UND OBERFLACHEN IN FEUERNAHE WERDEN
SEHR HEISS! VERBRENNUNGSGEFAHR! KINDER NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT IN
DER NAHE DES KAMINS LASSEN!



Technische Daten

FARO FARO FARO FARO
Scheitholz | Braunkohle Scheitholz | Braunkohle
Hohe 162 cm Nennwarme- 6 kW
leistung
Breite 48 cm warmeleistungs- 4-7 kW
bereich
Tiefe 48 cm Raumheiz- 80 - 150 m?
vermégen
Abgasstutzen- 150 mm Abgasmassen- 5,8 gls 8,2 gls
Durchmesser strom
Gewicht Stahl 186 kg Abgastemperatur |320° C 330 °C
Forderdruck 12 Pa Wirkungsgrad 78,9 % 74,9 %
geeignete Holz Braunkohle-
Brennstoffe Holzbriketts| Briketts

* = abhéngig von der Hausisolierung

Brandschutzabsté&nde: hinten 10 cm und im Strahlungsbereich der Glasscheibe 80 cm

Der Sicherheitsabstand muss zu brennbaren Bauteilen und Mébeln nach hinten mindestens
12 cm und zu den Seiten mindestens 20 cm betragen. Im Strahlungsbereich der Glasscheibe
durfen im Abstand von 80 cm keine brennbaren Bauteile oder Mobel aufgestellt werden.
Wenn der Faro mit einem Drehteller ausgestattet ist, darf der Ofen im hei3en Zustand nicht
in Richtung brennbarer Bauteile oder M6bel gedreht werden, wenn der Abstand zu diesen
nicht mindestens 80 cm betragt.

Vor der Feuerungsoffnung ist der Fussboden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag
aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schiitzen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens
50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm Uber die Feuerungso6ffnung hinaus erstrecken.



Ausrichten des Ofens

Der Faro steht auf einer Fu3platte und muss auf einem ebenen, waagerechten Boden
aufgestellt werden.

FuReinstellung: die Fule (im Sockelbereich des Ofens, hinter der unteren Tir) mit einem
Inbusschltissel mit 5Smm Schliisselweite entsprechend drehen.

Voraussetzung fur eine effiziente und zugleich saubere Verbrennung sowie einen
sicheren Betrieb Ihres Kaminofens ist, dass Sie diese Anleitung aufmerksam
durchlesen und beachten!

Die Feuerstatte darf nicht verandert werden!



Luftrequlierung

Die Luftregulierung fur den Faro befindet sich unterhalb der Feuerraumtur. Der
Faro besitzt nur einen Luftregulierhebel. Mit diesem Hebel werden Primér- und
Sekundarluft gesteuert:

Das grol3e Feuersymbol steht fur ,Zuluft kompl. offen”, das kleine Feuersymbol fur
,Primarluft offen, Sekundarluft geschlossen®.

Lufthebel nach Lufthebel in Lufthebel ganz nach
links gedreht: Mittelstellung: rechts gedreht:
Sekundarluft offen, Luft komplett Luftzufuhr komplett
Primarluft geschlossen geschlossen geoffnet

Begriffserlduterung Lufttechnik

Priméarluft > Verbrennungsluft, welche durch den
Ascherost zugefiihrt wird.
Diese Luft wird zum Anheizen und
evil. bei einer erneuten Brennstoff-
aufgabe bendotigt.

Sekundarluft > Verbrennungsluft, welche der Flamme
oberhalb der Tur zugefihrt wird.
Hiermit wird der Abbrand nach dem
Anheizen reguliert




ACHTUNG!

DIE LUFTZUFUHR WAHREND DES BETRIEBS DES OFENS NIEMALS VOLLSTANDIG
SCHLIESSEN! ES KANN SONST BEIM OFFNEN DER TUR ZU EINER VERPUFFUNG
KOMMEN.

DIE BEDIENGRIFFE WERDEN HEISS, BITTE ZUR BEDIENUNG EINEN
HITZESCHUTZHANDSCHUH VERWENDEN!

Verbrennungsluftzufuhr

Jeder Verbrennungsvorgang benotigt Luft. Bei modernen Wohnungen kann eventuell zu
wenig Luft nachstrémen. Kichen-Abzugshauben und WC-Ventilatoren beeinflussen die
Zufuhr zuséatzlich. Bei dicht schlieBenden Fenstern und Turen kann es sein, dass die
Frischluftzufuhr nicht mehr in ausreichender Menge gewabhrleistet ist, wodurch das
Zugverhalten des Raumheizers beeintrachtigt werden kann. Die Folge kann unerwinschter
Luftunterdruck in der Wohnung sein, was durch den dadurch entstehenden Sauerstoffmangel
auch zu Unwohlsein und zu einer Beeintrachtigung lhrer Sicherheit fihren kann.

Der Betreiber hat fur ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen. Ggf. muss fur eine
zusatzliche Frischluftzufuhr, z. B. durch den Einbau einer Luftklappe in der N&he des
Kaminofens oder Verlegung einer Verbrennungsluftleitung nach aufen oder in einen gut
belifteten Raum (ausgenommen Heizungsraume), gesorgt werden.

Zuluftéffnungen durfen niemals (auch nicht teilweise) verschlossen werden!!
Der freie Querschnitt der Zuluftleitung darf durch Verwendung eines Gitters oder einer
Windabdeckung nicht deutlich verringert werden!

Nachdem ein Zuluftstutzen angeschraubt wurde, kann bei allen CERA-Kamindfen eine
Verbrennungsluftleitung (g 100 mm) fur die Zufuhr der Verbrennungsluft von aufl3en direkt
angeschlossen werden (bei Hausern mit Luftanlagen oder DIBt-Anforderung Vorschrift!).
Bitte beachten Sie, dass diese Zuluftleitung nicht langer als 4,5 m und dabei mit maximal
vier 90°-Bodgen verlegt ist. Ansonsten muss eine Berechnung der Verbrennungsluftleitung
erstellt werden. Bitte verwenden Sie nur Zuluftleitungen aus Nichtbrennbaren Materialien. Bei
Ofen mit DIBt-Zulassung sind dauerhaft dicht miteinander verbundene Luftleitungen
erforderlich.

Evtl. ist eine Windabdeckung an der Lufteinlassoffnung erforderlich.

Bei der Zufuhr von kalter Verbrennungsluft kann es zur Bildung von Kondenswasser an der
AulRenseite des Ofens kommen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Auf3enluft durch
Feuchtigkeit aufnehmende Luftkanéle zugefuhrt wird oder die Luft sich in der Zuluftleitung
erwarmen kann bzw. der Luft vor dem Erreichen des Ofens Feuchtigkeit entzogen wird.

Vor Inbetriebnahme lhres Kaminofens muss |hr Schornsteinfeger die ordnungsgemalie
Aufstellung, den Brandschutz sowie die Eignung des Schornsteins bescheinigen.
Voraussetzung hierfur ist in einigen Bundeslandern eine Abnahmebescheinigung lhres
Ofenbaumeisters.



Montage des Faro-Zuluftstutzens ,unten

Wenn der Zuluftstutzen beim Faro
von unten montiert werden soll,
muss dies bei der Bestellung mit
angegeben werden. Dann wird der
Zuluftstutzen ab Werk in den

__— Sockel eingeleqt.

In der Ruckwand muss dann das
~Luftgitter* herausgetrennt werden.
Hierzu werden die Stege
durchtrennt und das Luftgitter-
Blech entfernt.

Dann muss der Faro hingelegt
werden und der Deckel der
Zuluft6ffnung im Boden wird
abgeschraubt ( 4 Zylinderkopf-
Schrauben SW 4 mm). Hier wird
jetzt der Zuluftstutzen
durchgesteckt und montiert.

Der Faro wird nun mit dem fertig
montierten Zuluftstutzen
aufgerichtet und dabei der Stutzen
in eine Zuluft6ffnung ,im Boden
gesteckt” oder mit einem Zuluft-
Kanal verbunden.

Alternativ kann der Faro auch auf
eine vorgefertigte Zuluftéffnung im
Boden gestellt werden (ohne
Stutzen), hier ,dichtet” dann ein
Filz unter der Ful3platte diese
Verbindung ab (nicht zulassig bei
vorhandenen Luftabsaugenden
Anlagen).



Montage des Faro-Zuluftstutzens , hinten*

Fur den Anschluss einer Zuluftleitung von hinten muss das ,Luftgitter in der Riickseite unten
der Stahlmantel ,geo6ffnet* werden. Hier ist der Ausschnitt bereits vorgelasert und nur noch
mit kleinen Stegen mit dem Ruckwandblech verbunden. Diese Stege missen durchtrennt
werden, damit der Zuluftstutzen nach hinten montiert werden kann.

Diese Stege miussen
durchgetrennt und das
Blech entfernt werden,
damit ein Zuluftkanal
von hinten an den

Zuluftstutzen montiert
werden kann

Wenn hier die
Zulfut6ffnung noch mit
einem Deckel

verschlossen ist, muss
der Deckel (4 Schrau
ben) abgenommen
werden.

Dann wird der eine
Adapterplatte ange-
schraubt (an der Stelle,
an der zuvor der Deckel
war).

An diese Adapterplatte
kann der Zuluftstutzen
montiert und hieran nun
die Verbrennungsluft-
leitung  angeschlossen
werden.




Optionaler Drehfuss unter dem Faro:

Beim FARO kann optional ein Drehfuss unter dem Ofen mitbestellt werden. Dieser
erlaubt es, den Ofen um 60° nach links und rechts zu drehen. Hierzu wird ein drehbarer
Rauchgasstutzen, welcher oben montiert ist, mitgeliefert. Der Drehfuss hat auf der
Ruckseite einen Rastbolzen. Wenn der Rastbolzen hochgezogen ist (Abb. 1) kann der
Ofen innerhalb der vorgenannten 120° frei gedreht werden. Wird der Rastbolzen um 180°
gedreht, rutscht dieser in den nachsten Rastpunkt. Innerhalb dieser 120° kann der Ofen
alle 15° arretiert werden.

Um die Steine einlegen zu kénnen muss lediglich die Abdeckung (Stahl oder Sandstein)
abgenommen werden:




Austausch der Feuerraumauskleidung

Die Feuerraumauskleidung fur Ihren Faro ist in der Regel schon ab Werk montiert. Sollten

Sie diese einmal austauschen oder nachtraglich einbauen mussen, gehen Sie bitte wie folgt
vor:

Bodensteine hinten und vorne in den Feuerraum legen.
Dann. ..
Seitenwand links Seitenwand rechts Ruckwand Mitte
oder rechts hineinstellen (links) hineinstellen hineinstellen

Abschliel3end noch die Prallplatte auflegen.




Aufstellung und Abnahme

e Jeder Kaminofen muss mit einem Verbindungsstick an den bestehenden
Hausschornstein mit Zulassung fir feste Brennstoffe angeschlossen werden. Das
Verbindungsstick soll mdoglichst kurz, geradlinig, waagerecht oder leicht steigend
angeordnet sein. Verbindungen sind abzudichten.

Die notwendige Hohe und der Querschnitt sind anhand einer Schornsteinberechnung nach
DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mittels der in der jeweiligen Anleitung
angegebenen Wertetripel zu errechnen.

Nationale und Europaische Normen, ortliche und baurechtliche Vorschriften sowie
feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie daher vorher lhren
Bezirks-Schornsteinfegermeister. Es ist sicherzustellen, dass dem Ofen Luft in fir die
Verbrennung ausreichender Menge zugefuhrt wird. Dies gilt insbesondere bei
dichtschlielenden Fenstern und Tlren sowie beim Betrieb mehrerer Feuerstatten in einem
Aufstellraum oder in einem Luftverbund.

e Bei der Aufstellung des Kaminofens missen die fur Ihr Land/Bundesland bzw. fir lhre
Kommune geltenden Vorschriften beachtet werden (z. B. Feuerungsverordnung).

e Raumheizer (Kamindfen) mit selbstschlieRender Feuerraumtir missen — auf3er beim
Anzinden, beim Nachfullen von Brennstoff und der Entaschung — unbedingt mit
geschlossenem Feuerraum betrieben werden, da es sonst zur Gefdhrdung anderer,
ebenfalls an den Schornstein angeschlossener Feuerstatten und zu einem Austritt von
Heizgasen kommen kann.

e Der Aufstellboden muss eben und waagerecht sein. Prifen Sie vor dem Aufstellen, ob die
Tragfahigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht des Kaminofens standhalt. Bei
unzureichender Tragfahigkeit missen geeignete MalRnahmen (z. B. Platte zu
Lastverteilung, Deckenstltze ect.) getroffen werden, um eine ausreichende Tragfahigkeit
zu erreichen.

¢ Bei nichtwarmebestandigen FuRbdden ist vor dem Ofen eine stabile und feuerbestandige
Funkenschutzplatte (z.B. Fliesen, Naturstein, Metall oder Glas) zu verwenden. Diese muss
den Kaminofen nach vorne um mind. 50 cm und seitlich um 30 cm, gemessen ab
Feuerungsoffnung, Uberragen. Diese Vorgaben gelten fur die Aufstellung in Deutschland.
Bitte die regionalen Besonderheiten beachten.

e Das Schornsteinanschlussfutter (bauseits oder bei CERA mit bestellen) vom Fachmann in
den Schornstein einbauen lassen.

e Hierzu bitte zuerst das Rauchrohr auf den Kaminofen aufstecken und die Anschlusshéhe
ermitteln. Achtung: das Wandanschlussfutter darf nicht in den Schornsteinzug
hineinragen!

¢ Nun den Kaminofen an den vorgesehenen Aufstellplatz schieben und so ausrichten, dass
das Ofenrohr in das Wandfutter passt.

e Vor Inbetriebnahme des Kaminofens muss Ihr Schornsteinfeger die
ordnungsgemalie Aufstellung bescheinigen.



Inbetriebnahme

Die beim ersten Heizen auftretenden Gerlche (entstehen durch nicht vollstandig
getrockneten Lack und OIl- bzw. Fettreste) verschwinden, wenn der Kaminofen
3 - 4 Mal mehrere Stunden gebrannt hat (Raum gut liften).

Ihr CERA-Kaminofen ist mit einem hochwertigen temperaturbestandigen Lack
beschichtet, der seine endgiltige Festigkeit erst nach dem ersten Aufheizen
erreicht. Stellen Sie deshalb nichts auf den Kaminofen und berihren Sie nicht die
heiRe Oberflache, da sonst die Lackierung beschéadigt werden konnte (flr diesen
Fall bzw. fur den Fall einer Transportbeschadigung koénnen Sie eine Dose
Reparaturlack bei Inrem Ofenlieferanten bestellen).

Die Oberflachen und Bedienelemente des Kaminofens kdonnen sehr heil3 werden.
Bitte stellen Sie keine warmeempfindlichen Teile (z. B. Kerzen oder Kunststoff-
Objekte) auf dem Ofen ab und benutzen Sie zur Bedienung des hei3en Kaminofens
den mitgelieferten Hitzeschutzhandschuh.

Niemals heiRe Glasscheiben putzen oder feucht abwischen. Stellen Sie auch keine
sehr kalten Gegenstande auf der Abdeckung ab. Diese kdnnen durch die Hitze
beschadigt werden.

CERA Kamindfen sind fur die Verbrennung von Scheitholz konstruiert. Sie sind als
Zusatzheizung zu verwenden, nicht jedoch — wie alle marktiblichen Holzbranddfen
auch — als alleinige Heizquelle.

Anheizen

evtl. noch vorhandene Asche entnehmen. Dann heben Sie den Ascherost (z. B. mit der
"kalten Hand", optionales Bedienteil) nach hinten weg und fegen die Asche in den darunter
liegenden Aschetopf. Diesen kdnnen Sie dann nach oben heraus heben. Achten Sie
darauf, dass die Asche nicht mehr heifl3 ist und sich keine Glutstiicke mehr darin befinden!

Den Luftregulierhebel ganz nach rechts drehen, damit die Luftzufuhr vollstandig geotffnet
ist.

1 bis 2 Holzscheite (zusammen nicht mehr als 2 kg) auf den Feuerraum-Boden legen,
darauf Anzindmaterial (klein gespaltenes Holz) in ausreichender Menge (ca. 0,5 kg)
aufschichten und darauf 1 bis 2 Kaminofen-Anzinder legen.

Anzinden und Feuerraumtir schlieRen

Sobald das Anzindmaterial durchgebrannt ist, kann eine weitere Brennstoffaufgabe
erfolgen.



Geeignete (zulassige) Brennstoffe, welche Holzart ist die beste?

Ihr CERA-Kaminofen FARO ist ein Holzbrand-Kaminofen, welche i. d. R. auch mit Holz-
briketts befeuert werden kann. Nur mit naturbelassenem stiickigem Holz in Form von
Scheitholz erreichen Sie eine optimale Verbrennung und heizen somit umweltbewusst.

Ein Holzfeuer verbreitet angenehme und wohlige Warme. Fur lhr Wohlbefinden und zum
Schutz der Umwelt sollten folgende Empfehlungen unbedingt beachtet werden!

Maximale Lange der Holzscheite: 33cm
Maximaler Querschnitt (Durchmesser) der Holzscheite: 10 cm

Je nach Nennwarmeleistung max. wie folgt auflegen:

4 kW 5 kw 6 kw
max. 2 Holzscheite je Brennstoffaufgabe mit max. 1,2 kg max. 1,6 kg max. 2,0 kg

Max. 2 Brennstoffaufgaben innerhalb von 2 Stunden

Scheitholz erreicht nach einer Lagerung von ca. 2 Jahren im Freien und bei guter
Durchliftung (nur oben abdeckt, moéglichst kein Kontakt mit dem evtl. feuchten Boden) eine
Restfeuchtigkeit von ca. 15% bis 20% und ist dann am besten zur Verbrennung geeignet.

Bei einer hoheren Restfeuchtigkeit ist der Heizwert geringer. Wird Holz im nassen Zustand
verbrannt, muss das Wasser zuerst herausgekocht werden bevor die eigentliche
Holzverbrennung erfolgen kann. Das hat neben dem Heizwertverlust zur Folge, dass die
Brennraumtemperatur sinkt und durch die abgesenkte Temperatur nicht mehr alle
Holzbestandteile vollstdndig verbrennen koénnen. Holzgase verlassen unverbrannt den
Schornstein und schlagen sich u. U. als Teer oder Rul3 im Schornstein nieder. Dies isoliert
die warmeabgebenden Teile des Kaminofens und tragt bei Entweichung in die Atmosphéare
zur Luftverschmutzung bei. Feuchtes Holz zu verbrennen ist also nicht nur unwirtschatftlich,
sondern auch stark umweltbelastend. Nebenbei wird auch die Scheibe Ihres Ofens schneller
schwarz.

Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein Durchheizen der Feuerstatte mit Holz tber
Nacht nicht moglich ist. Beim Versuch, z. B. mit Holzbriketts die ,Glut Gber Nacht zu halten®,
verbrennen Sie mit zu wenig Sauerstoff und fur die Umwelt und die Abgasleitung schadlichen
Stoffen im Abgas. Diese Art zu ,heizen" ist verboten!

Holzbriketts haben einen Heizwert von ca. 5,0 kWh/kg und einen Restfeuchtegehalt von
ca. 71%.

Laut Bundesimmissions-Schutzgesetz ist es verboten, folgende ,Brennstoffe” in
Heizeinsatzen / Kaminodfen zu verfeuern:

¢ feuchtes bzw. mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz

+ Sagemehl, Spéne, Schleifstaub; Rinden- und Spanplattenabfalle; Kohlengrus

+ sonstige Abfalle, Papier und Pappe (aul3er kleiner Mengen zum Anziinden) sowie Stroh



Wartung

Jeder Kaminofen sollte 1 x jahrlich gewartet werden. Speziell bei Niedrigenergie- und
Passivhausern ist die jahrliche Wartung wichtig! Hierbei prift der Fachmann unter anderem
alle Verbindungsstiicke und Dichtungen.

Ersatzteile

Eventuell benotigte Ersatzteile fordern Sie bitte bei Inrem Fachhéndler an.

Besondere Hinweise:

e Bei einer wesentlichen oder langer dauernden Uberlastung des Kaminofens uber die
Nennwarmeleistung hinaus, sowie bei Verwendung anderer als der genannten
Brennstoffe, entfallt die Hersteller-Gewahrleistung.

e Feuerraumtlr aus Sicherheitsgrinden stets geschlossen halten, auch dann, wenn der
Kaminofen nicht betrieben wird.

e Keine heiRe Asche entnehmen. Asche nur in feuersicheren, unbrennbaren Behéltern
lagern.

e Niemals Spiritus, Benzin oder andere feuergefahrlichen Stoffe zum Anziinden verwenden.

e Im direkten Strahlungsbereich (=Seiten, von denen das Feuer sichtbar ist) des
Kaminofens durfen bis zu einem Abstand von 80 cm, gemessen ab Sichtscheibe, keine
Gegenstande aus brennbaren Stoffen abgestellt werden.

e Um dem technischen Fortschritt gerecht zu werden, sind Ausfihrungs- und
Maf3anderungen vorbehalten. Aktuelle Daten und Informationen finden Sie im Internet auf
www.cera.de

Was ist, wenn...?

... das Feuer nicht richtig brennt? e Ist der Schornstein oder ist das Ofenrohr
undicht?

e |st der Schornstein richtig bemessen?
Sind die Reinigungsklappen offen oder
undicht?

e |st die AuRBentemperatur zu hoch?

e ISt die Tur einer anderen, an diesen Schorn-
stein angeschlossenen Feuerstatte offen?

.. der Raum nicht warm genug e |st der Warmebedarf zu grof3 - Gerat zu klein?
wird?

e |st das Brennholz zu feucht?

e Ist die aufgelegte Holzmenge zu klein?

.. der Raum zu warm wird? e Ist der Forderdruck zu hoch?
e |st die aufgelegte Holzmenge zu grof3?

.. beim Nachlegen Rauch austritt? e Die Feuerungstiire wurde zu schnell geéffnet.

e Der Forderdruck ist zu niedrig.

e Das Brennholz ist noch nicht geniigend ab-
gebrannt.




Gewahrleistung und Garantie

CERA-Kamindfen sind nach den aktuellsten Richtlinien und Erkenntnissen konzipiert und
gebaut. Da es sich hierbei um technische Gerdte handelt, sind diese von einem
Sachkundigen entsprechend der Fachregeln und Vorschriften aufzustellen und
anzuschliel3en. Der Kaminofen muss an einen Schornstein angeschlossen werden. Der
Kaufer ist verpflichtet, die Eignung des Schornsteins vor der Installation des Ofens von einem
Fachmann Uberprifen zu lassen.

Diese Anleitung ist Grundlage fur die fachgerechte Erstinbetriebnahme durch einen
Sachkundigen.

Der Aufbau des Kaminofens und der Anschluss an den Schornstein missen von
einem Fachmann durchgefuhrt werden.

Sachmangelriigen an neuen Produkten sind direkt mit dem liefernden Fachbetrieb zu klaren.
Uber die gesetzlichen Vorgaben hinaus Gibernimmt CERA-Design eine Garantie von 5 Jahren
ab Herstellung auf alle Funktionsteile*.

Die Garantiezeit beginnt im Zeitpunkt der Lieferung des Produktes an den ersten Endkunden
bzw. mit der Erst-Inbetriebnahme. Als Nachweis gilt die Rechnung des Fachhandlers,
welcher das Gerat geliefert hat. Es ist immer die Fertigungsnummer, welche auf dem
Typenschild angegeben ist, anzugeben.

Garantieleistungen werden nicht fur Ausstellungsgeréte, die langer als zwei Jahre in einer
Ausstellung prasentiert wurden, gewaéhrt. Gerate, die diesen Zeitraum Uberschritten haben,
gelten nicht als Neugerate. Die Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
(Einzelvertrag des Kunden mit dem Fachbetrieb) sind hiervon nicht berthrt.

Fur die Rechte aus dieser Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland

* ausgenommen sind Verschleil3teile und feuerberihrte Teile



Reinigung und Pflege

Was?

Asche aus dem

Kaminofen entnehmen.

Wie oft?

Nach Bedarf im kalten Zustand.

Achtung: die Asche vom
Feuerraumboden muss nicht
vollstandig enthommen werden
Ein kleiner Rest Asche ist fur die
Verbrennung forderlich.
(ACHTUNG: Aschelade immer
komplett entleeren!!).

Womit?

Aschelade entnehmen und
Rest mit Ascheschaufel oder

Aschesauger entfernen.

Kaminofen und Rauchrohre von

RuRablagerungen saubern.

Nach jeder Heizsaison.

Mit Ru3besen und Staubsauger.

Wir empfehlen die Wartung durch
einen Fachbetrieb durchfiihren zu
lassen.

Lackierte Oberflachen reinigen.

Nach Bedarf im kalten Zustand.

Mit klarem Wasser und

weichem Tuch abwischen.

Glasscheibe reinigen.

Nach Bedarf im kalten Zustand.
Vor dem einsprihen der Glasscheibe
mit Glasreiniger Papier-Kiichentticher
zu einer Rolle zusammendrehen und
unten in den TUrrahmen legen, damit

kein Reiniger zwischen Tlurrahmen
und Glas laufen kann

Mit Kaminglasreiniger (z.B. von
CERA-Design) einspruhen und
abwischen.

Edelstahlteile reinigen

Nach Bedarf im kalten Zustand.

Mit Edelstahl-Reinigungsmittel, evtl.
mit Edelstahl-Pflegespray schitzen.
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DESIGN

/;;/hyuﬁ. \Eyﬂ;‘;‘rﬂkﬂ

CERA-Design
by Britta v. Tasch GmbH

Am Langen Graben 28
52353 Duren

Telefon: 02421-121790
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