ZUFUHR VON DER WASSERLEITUNG

ZUFUHR ZUM THERMOKUHLER

KANALISATION

AUSLAUF VON THERMOKUHLER

RUCKLAUF
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"HAJDUK" mit Wassermantel Volcano W-12 und W-18
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VOLCANO
W=12, W-18

1. Ausdehnunsgefass
2. Umwalzpumpe
3. Steuerung
4. Temperaturfihler
5. Ventil Thermischeablaufsicherung
6. Fihler fur Thermischeablaufsicherung
7. Warmetauscher
8. Laddomat
9. Pufferspeicher
10. Sicherheitsventil 2,5 bar
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